
 

« *ANCIMA = attestation de non contre-indication médicale à autoriser » 

 
 

 

 

       Travaux ne nécessitant pas la délivrance de l’ANCIMA  
  

• autres habilitations électriques que celles indiquées dans le tableau ci-dessus (ex : H0, HOV, B0, BS, B1X, B2X, H1X, H2X, BF) ; 
• les opérations au voisinage de pièces nues sous tension suivantes : 

 les consignations (BC, HC) ; 
 les essais, mesurages, vérifications et manœuvres (BE, HE, B2V) ; 
 les opérations sur les installations photovoltaïques (BP). 

Travaux concernés par l’habilitation électrique et l’ANCIMA 
 

 

Typologies des opérations concernées par 
l’attestation 

  

 
Habilitation 

 
Commentaires 

Opérations au 
voisinage de pièce 
nues sous tension  

Voisinage simple B1, B2, B1L, 
B2L, H1, H2 

Opérations d’ordre électrique concernant les installations électriques (exemples : 
création, modification d’une installation remplacement d’un coffret, d’une armoire) 

Voisinage renforcé B1V, B2V, 
B1VL, B2VL, 
H1V, H2V 

Travaux sous 
tension 

TST B1T, B2T, H1T, 
H2T,  
B2TL, B1TL 

Opérations d’ordre électrique concernant les installations électriques, réalisées au 
contact de pièces nues sous tension 

Travaux de 
nettoyage sous 
tension 

Les habilitations nettoyage 
relèvent des prescriptions 
normatives d’habilitation 
aux TST  

B1N, B2N, H1N, 
H2N 

Travaux de nettoyage sous tension, sur les installations électriques réalisés par 
différentes techniques, (exemples : aspiration, pulvérisation, lavage) 

Autres opérations 
au voisinage 

Interventions  BR, BRL, B1XL, 
B2XL 

Opérations en présence de tension définies à l’article 3 de l’arrêté du 7 avril 2001 fixant 
les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les installations électriques 
dans le domaine de la basse tension et les références des normes applicables en la 
matière. 
(Exemples : dépannage de courte durée, connexion/déconnexion) 
  


